
Standart S.KLOR

T
O

P
L

A
M

 

K
O

L
İF

O
R

M
 

ES
C

H
ER

İC
H

İA
 

C
O

Lİ

EC 0,5 mg/l 0 0

WHO 0,5 mg/l 0 0

EPA 0,5 mg/l 0 0

TSE 0,5 mg/l 0 0

TARİH GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ GİRİŞ ÇIKIŞ ÇIKIŞ ÇIKIŞ ÇIKIŞ

1.02.2025 2 1 1,30 0,48 7,42 8,19 13,6 8,7 240 285 7,62 9,56 0,03 0,05 <3,76 <3,76 <2 <2 <3,32 <3,32 <4,74 <4,74 0,09 0,01 59,0 15,4 <3,58 <3,58 <5,10 <5,10 <0,003 <0,003 <2 <2 <3,92 <3,92 <0,61 <0,61 35,2 34,6 <0,13 <0,13 1,74 1,95 5,62 22,5 28,4 27,5 <0,13 <0,13 1,76 1,90 3,90 4,10 18,6 28,2 0,66 0 0
2.02.2025 2 1 1,42 0,32 7,56 8,04 16,5 10,5 240 286 6,36 8,78 0,03 0,06 <3,76 <3,76 <2 <2 <3,32 <3,32 <4,74 <4,74 0,07 0,01 58,7 13,9 <3,58 <3,58 <5,10 <5,10 <0,003 <0,003 <2 <2 <3,92 <3,92 <0,61 <0,61 34,8 34,2 <0,13 <0,13 1,76 1,75 5,66 21,9 28,0 27,2 <0,13 <0,13 1,76 1,98 3,86 4,03 18,4 27,6 0,55 0 0
3.02.2025 3 1 1,61 0,29 7,41 8,13 19,7 8,6 238 285 6,91 9,08 0,03 0,07 <3,76 <3,76 <2 <2 <3,32 <3,32 <4,74 <4,74 0,09 0,01 54,8 13,8 <3,58 <3,58 <5,10 <5,10 0,007 0,008 <2 <2 <3,92 <3,92 <0,61 <0,61 35,1 34,2 <0,13 <0,13 1,76 1,75 5,66 21,9 28,2 27,2 <0,13 <0,13 1,80 1,98 3,86 4,03 18,4 27,6 0,65 0 0
4.02.2025 3 1 1,58 0,27 7,44 8,10 20,9 10,8 240 284 6,73 8,9 0,04 0,07 <3,76 <3,76 <2 <2 <3,32 <3,32 <4,74 <4,74 0,08 0,01 64,6 22,8 <3,58 <3,58 <5,10 <5,10 0,006 0,007 <2 <2 <3,92 <3,92 <0,61 <0,61 34,8 34,3 <0,13 <0,13 2,00 1,88 5,60 22,3 28,2 27,4 <0,13 <0,13 1,78 1,81 3,92 4,11 18,6 28,2 0,56 0 0
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21.02.2025
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SODYUM

  200 mg/l

KLORÜR    NİTRİT               

  250 mg/l

   NİTRAT               

  50 mg/l  0,5 mg/l1,5 mg/l

FLORÜR

  250 mg/l

SÜLFAT

  250 mg/l   0,5 mg/l

  250 mg/l

  0,5 mg/l

1,5 mg/l

  0,5 mg/l

  250 mg/l

    RENK                      Ç.OKSİJEN                        İLETKENLİK  

1   ºC

SICAKLIK                        

 2500µS/cm

BULANIKLIK         PH                                                   

 6,5-8,5

5   ºC

  ºC  2500µS/cm

 2500µS/cm

KADMİYUM

   20 µg/l

   10 µg/l0,2 mg/l   50 µg/l

   20 µg/l

   20 µg/l

BAKIR

   5,0 µg/l

* Spektrofotometrik

15

0,5 mg/l    mg/l

   2000 µg/l

   2000 µg/l

15

 6,5-9,5

 6,5-8

   10 µg/l

   mg/l

KALSİYUM

1,5 mg/l

   mg/l

   5,0 µg/l
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TSE: Türk Standartlaı Enst. WHO: Dünya sağlık Teşkilatı EPA: ABD Çevre Koruma Ajansı EC: Avrupa  Birliği

Değerlendirme: Yukarda çalışılan parametreler yönünden 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe” göre analiz sonuçları uygundur.

1,5 mg/l

  250 mg/l    mg/l

   50 µg/l

1   200 mg/l

0,2 mg/l

   mg/l

   mg/l1,5 mg/l

2025 YILI ŞUBAT AYI ARITMA DENEY RAPORU

POTASYUM

   mg/l

   mg/l

KROM

   5 µg/l   200 mg/l

MAGNEZYUM

   mg/l  45 mg/l

  50 mg/l

  250 mg/l

  250 mg/l

0,5 mg/l

  200 mg/l  50 mg/l

 AMONYUM                      

   mg/l

20   ºC 6,5-9,5  2500mS/cm1    Min. 5 mg/l

   10 µg/l

   10 µg/l0,2 mg/l    10 µg/l    5,0 µg/l    mg/l   mg/l   2000 µg/l   10 µg/l0,2 mg/l   1 mg/l 0,5 mg/l   20 µg/l   50 µg/l   50 µg/l

   10 µg/l   5 µg/l   10 µg/l   50 µg/l0,3 mg/l   50 µg/l

   5 µg/l

   10 µg/l  1 mg/l   50 µg/l   5,0 µg/l0,2 mg/l

  1 mg/l

   10 µg/l

0,2 mg/l

   10 µg/l   5 µg/l  1 mg/l   50 µg/l   2000 µg/l   10 µg/l0,2 mg/l

SELENYUMANTİMONBORNİKELKURŞUN  MANGAN                 DEMİR                             ARSENİKALÜMİNYUM


